MEMORIAL DESCRITIVO
SALA DA DIRETORIA DE FINANGAS

TRIBUNAL DE JUSTIGA MILITAR
TIM/ MG

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

ELABORAGAOD  REALIZAGAO

SETEMBRO/2021



Tribunal de Justica Militar - MG
PROJETO CABEAMIENTO ESTRUTURADO

MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO TIMMG - SALA DA DIRETORIA DE FINANCAS

Resumo:
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1 APRESENTACAO

1.1 EQUIPE TECNICA

A Objetiva Projetos e Servigos. apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente

trabalho:
Quadro 1.1 — Equipe Técnica
Barbara de Jesus Rezende (Trainne de Engenharia Elétrica)
Daniel Pinheiro de Macedo (Engenheiro Eletricista)
EQUIPE
TECNICA: Isabela Fernanda Martins Homem (Engenheira Eletricista)

Marcele Fernanda Moreira (Engenheira Eletricista)

Moisés Coelho Perpétuo Moura (Engenheiro Eletricista)
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2 LISTA DE DESENHOS

Quadro 2.1 — Lista de Desenhos

N° DESENHO TITULO
PRJ-EXE-CBM-TJMMG-SLD-0101-REV00-0102 QUARTO ANDAR - DIRETORIA DE FINANCAS -
PONTOS DE REDE, E DETALHES.
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3 DESCRITIVOS GERAIS

3.1 OBJETO

O objetivo deste memorial ¢ de descrever as caracteristicas funcionais € operacionais, assim
como a composi¢ao da rede de cabeamento estruturado para voz e dados da obra de reforma da

Sala da Diretoria de Finangas — Tribunal de Justica Militar/MG.

Este memorial devera ser complementado e interpretado em conjunto com os Projetos

Executivos e relagcdo de materiais para instalacdes de cabeamento estruturado.

Este descritivo abrangera os requisitos a serem considerados no projeto de cabeamento, sendo

o seu escopo principal definido em normas especificas aplicaveis a um projeto desta natureza.

A tecnologia de rede a ser empregada devera garantir largura de banda suficiente para suportar

alta velocidade de trafego, facilitando a necessidade de expansdo da rede.

32 OBJETIVOS

A Rede de Cabeamento Estruturado tem como objetivo permitir a conexao interna e externa de
todas as redes de comunicagdes de voz e dados. A solucdo apresentada deverd possibilitar a

interligagdo de redes locais e telefonia em todas as areas internas.

- Redes internas metélicas (secundarias) com comprimento de até 90 metros: cabos F/UTP

(Categoria 6) com capacidade de 1 Gbps (giga bits por segundo).

- Cabo de voz metalico priméario do tipo CI-50-100;

3.3 DESCRICAO GERAL DO SISTEMA

O projeto de cabeamento estruturado, baseia-se em um Rack R1 de 44U’S instalado no piso da

sala de equipamentos de informadtica, localizada no fim do corredor, dotado dos equipamentos
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dos ativos de rede a serem especificados pelo cliente, doze patchs panels e guia de cabos sendo

responsavel por concentrar os pontos da edificagdo (ja instalados).

3.4 NORMAS E RECOMENDACOES

O fornecimento devera obedecer as normas brasileiras da ABNT- Associacao Brasileira de
Normas Técnicas ou normas de entidades reconhecidas internacionalmente e aos documentos

indicados a seguir:

e ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

e NEMA - National Electrical Manufacturers Association;

e JEC - International Electric Commission;

e ANSI - American National Standard Institute;

e EIA - Electronic Industries Association;

e NBR-5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao;

e NBR-14565 — Procedimento Bésico para Elaboragdo de Projetos de Cabeamento de
Telecomunicacdes para Rede Interna Estruturada;

e TIA/EIA-568-B — Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;

e TIA/EIA-568-B.1 — Requisitos gerais para projeto, instalagdo e parametro para
testes do sistema de cabeamento estruturado;

e TIA/EIA-568-B.2 — Requerimentos elétricos e mecanicos para cabos UTP e ScTP
100 Ohms.

4  EQUIPAMENTOS
411  RACK

Aplicabilidade:

Sistemas de Cabeamento Estruturado, na funcao de suporte e fixagao de equipamentos e/ou
acessorios de distribuicdo do cabeamento de rede. As condi¢des e locais de aplicacdo sao

especificados pela norma ANSI/TIA/EIA 569.

e Rack 19" fechado, altura 44U’s, estrutura em chapa de aco monobloco;

OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS
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e Porta em chapa de aco moldura de ago com vidro temperado cristal;

e Dobradica com abertura de 180 graus, com fecho escamoteével;

¢ Pintura eletrostatica em po poliéster com acabamento em cinza claro RAL 7035;

e (Grau de protecdo IP-40, com 01 par de venezianas laterais;

e Ventiladores nas portas traseiras para retirada de calor;

e Deverao ser fornecidos com barra de cobre, presilhas e suporte para aterramento dos

equipamentos.

4.1.2 GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO PLASTICO 1U
Requisitos minimos obrigatorios:

e Confeccionado em termoplastico de alto impacto UL 94 V-0,

e Deverad ser fornecido na cor preta;

e Produto resistente e protegido contra corrosdo, para as condi¢cdes especificadas de
uso em ambientes internos (TIA/EIA — 569B);

e Apresentar largura de 197, conforme requisitos da norma TIA/EIA-310E;

e Possuir identificagdo frontal do fabricante com icone;

e Possuir tampa basculante que abra para cima quanto para baixo;

e (Qarantir o perfeito gerenciamento dos cabos, respeitando o raio de curvatura
minimo determinado pela norma TIA/EIA-568B;

e Devera suportar a passagem de até 24 cabos de categoria Se e 6;

e Deve apresentar uma profundidade minima util de 50 mm;

e Devera apresentar uma unidade de rack;

e Devera ser do mesmo fabricante dos Patch Panels ou dos Distribuidores Opticos
para assegurar a padroniza¢do e compatibilidade funcional de todos os recursos;

e Todos os componentes da solucao de Racks que sejam o Rack Estrutural, os Guias
Verticais, € os Guias Horizontais devem ser do mesmo fabricante dos Patch Panels
e dos Distribuidores Opticos;

e O fabricante devera contar com certificagao IS0 9001 e ISO 14001 vigente.
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4.1.3 PATCH PANEL MODULAR CONVENCIONAL 24P

Requisitos minimos obrigatorios:

e Painel frontal em termoplastico de alto impacto, ndo propagante a chama com porta
etiquetas de identificagdo em acrilico para protecao;

e Possuir certificacao UL ou ETL Listed;

e Fabricado em ago e termoplastico de alto impacto;

e Acabamento em pintura epoxi de alta resisténcia a riscos na cor preta resistente e
protegido contra corrosao;

e Apresenta largura de 19, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D;

e Compativel com Conectores RJ-45 (Fémea) Categorias 5e e/ou 6 e/ou 6A UTP;
conjuntos adaptadores 6pticos (LC, ST); Conjunto adaptador F;

e Deve possuir identificacio dos conectores na parte frontal do Patch Panel
(facilitando manutencao e instalacdo);

e Possuir local para aplicacdo de icones de identificac¢do (para codificag¢do), conforme
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A;

e Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termopléstico de alto
impacto, ndo propagante a chama com possibilidade de fixacdo individual dos
cabos, proporcionando seguranga, flexibilidade e rapidez na montagem;

e Ser fornecido com acessorios para fixagdo dos cabos (velcros e cintas de amarragao).

e O item fornecido deve ser do mesmo fabricante da solu¢do de conectividade a fim
de garantir melhor desempenho da solugdo.

e O produto deve atender as diretivas europeias de ROHS comprovado em site ou
catdlogo do fabricante;

e As comprovagdes técnicas deverdo ser apresentadas em catdlogos, desenhos
técnicos ou em paginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o cabo.
Caso essa seja extraida da internet, essa devera conter o URL (endereco da internet)

para pesquisa on-line da respectiva documentagao.
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5

5.1

CABEAMENTO

CABO CAT.6 F/UTP LSZH

Requisitos minimos obrigatorios:

Possuir certificacdo de desempenho elétrico do cabo por laboratério independente
ETL segundo as especificagdes da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6;
Deve possuir fita em material metalizado sob a capa para garantir alto desempenho
frente a ruidos externos;

O cabo utilizado deverd possuir certificacdo Anatel, conforme definido no Ato
Anatel nimero 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa;

Possuir certificagdo de canal para 4 conexdes por laboratorio de 3a. Parte;

Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema
de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricagdo dos cabos;

Suportar as caracteristicas elétricas em transmissoes de alta velocidade com valores
tipicos de atenuagao (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT (dB), RL (dB), ACR(dB),
PSANEXT (dB) e PSAACREF (dB) para frequéncias de at¢ 500 MHz;

Fornecido preferencialmente na cor AZUL;

Deve ser do mesmo fabricante da solugdo de conectividade a fim de garantir melhor
desempenho da solucao;

Deve atender as diretivas europeias de ROHS comprovado em site ou catdlogo do
fabricante;

O fabricante deverd apresentar a certificagdo UL ou ETL do produto ou comprovar
através da internet (site) imprimindo e informando neste o endereco completo (link)
da pagina que mostre o codigo do produto do fabricante com o nimero do
certificado;

O fabricante devera apresentar a certificacio ANATEL do produto ou comprovar
através da internet (site) imprimindo e informando neste o enderego completo (link)
da pagina que mostre o coédigo do produto do fabricante com o nimero do

certificado;

OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS
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e As comprovacdes técnicas deverdo ser apresentadas em catdlogos, desenhos
técnicos ou em paginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o cabo.
Caso essa seja extraida da internet, essa deverd conter o URL (enderego da internet)

para pesquisa on-line da respectiva documentagao.

52 PATCH CORD RJ-RJ CAT.6 F/UTP

Requisitos minimos obrigatorios:

e Patch Cord Categoria 6 com conectores RJ45;

e FExceder as caracteristicas elétricas da norma ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORIA 6;

e O acessorio deve ser confeccionado em cabo par trangado, 26 AWG x 4 pares,
composto por condutores de cobre flexivel, multifilar, isolamento em poliolefina e
capa externa em PVC nao propagante a chama;

e Os conectores RJ-45 macho devem ser compostos por corpo em material
termoplastico de alto impacto, cobertos por material metalizado para garantir alto
desempenho frente a ruidos externos e interligacdo com o sistema de aterramento.
Nao propagante a chama, cumprindo a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) e dispor
de contatos de bronze fosforoso com camada de 2,54um de niquel e 1,27um de ouro,
para protecdo contra oxidagdo. O conector deverd possuir garras duplas para
garantia total de vinculagao elétrica com o cabo de cobre;

e Deve ser do mesmo fabricante da solu¢ao de conectividade a fim de garantir melhor
desempenho da solugao;

e Deve atender as diretivas europeias de ROHS comprovado em site ou catdlogo do
fabricante;

e O fabricante devera apresentar a certificagdo UL ou ETL do produto ou comprovar
através da internet (site) imprimindo e informando neste o enderego completo (link)
da pagina que mostre o coédigo do produto do fabricante com o nimero do
certificado;

e O fabricante devera apresentar a certificagdo ANATEL do produto ou comprovar

através da internet (site) imprimindo e informando neste o endereco completo (link)

OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS
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da pagina que mostre o codigo do produto do fabricante com o nimero do
certificado;

e As comprovagdes técnicas deverdo ser apresentadas em catdlogos, desenhos
técnicos ou em paginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o cabo.
Caso essa seja extraida da internet, essa devera conter o URL (endereco da internet)

para pesquisa on-line da respectiva documentagao.

6 CONECTORFEMEA CAT.6

Requisitos minimos obrigatorios:

e Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2
CATEGORIA 6;

e Possuir Certificagdo UL ou ETL LISTED;

e Possuir Certificagdo ETL VERIFIED;

e Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 um
de niquel e 1,27 um de ouro;

e O keystone deve ser compativel para as terminacdes T568A e T568B, segundo a
ANSI EIA/TIA 568-C.2;

e Suportar ciclos de inser¢do, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e
cinqiienta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inser¢des com RJ11;

¢ Identificacdo do conector como categoria 6, gravado na parte frontal do conector;

e Suportar ciclos de insercdo, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com
terminagdes 110 IDC;

e Fornecido com instru¢do de montagem na lingua Portuguesa;

e Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessorio;

e O item fornecido deve ser do mesmo fabricante da solu¢ao de conectividade a fim
de garantir melhor desempenho da solugao.

e O produto deve atender as diretivas europeias de ROHS comprovado em site ou

catdlogo do fabricante;

OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS
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e O fabricante devera apresentar a certificacdo UL ou ETL do produto ou comprovar
através da internet (site) imprimindo e informando neste o enderego completo (link)
da pagina que mostre o codigo do produto do fabricante com o nimero do
certificado;

e As comprovagdes técnicas deverdo ser apresentadas em catdlogos, desenhos
técnicos ou em paginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o cabo.
Caso essa seja extraida da internet, essa devera conter o URL (endereco da internet)

para pesquisa on-line da respectiva documentagao.

7 INFRAESTRUTURA

7.1 ELETRODUTOS FLEXIVEIS PLANOS

Deverao ser utilizados de acordo com as especificacdes do Setor de TI da Prefeitura responsavel
pela obra. A se¢do minima devera ser considerada a de 32 milimetros de diametro, equivalente

a uma polegada, para facilitar a passagem de cabos durante a execugao.

Eletroduto flexivel de PVC, antichamas conforme NBR 15465. Fabricado em PEBD
(polietileno de baixa densidade) disponivel na cor amarelo/laranja suas principais
caracteristicas sdo as trés tarjas pretas e sua marcagao de metro a metro. Indicado para conducao
de cabos elétricos de baixa e média tensdo para aplica¢do na construgao civil, pode ser utilizado

em forma aparente, enterrado no solo ou embutida dentro de lajes.

Fabricado em PEBD este produto tem grande capacidade de absorver a vibracdo, superficie
totalmente lisa tem grande resisténcia ao impacto € a compressdo. De acordo com a norma, os
eletrodutos plano devem resistir a uma pressao de 750N, serem calibrados externamente, além

de conter as inscrigdes de maneira legivel em toda a sua extensao.

O eletroduto flexivel plano deve ser desenvolvido com polietileno de baixa densidade (PEBD)
e polietileno de alta densidade (PEAD), devendo suportar a curvatura de até 90° e devido a

proporcao de PEAD, resistir a compressao que a norma exige.
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7.2 ELETRODUTO RiGIDO

Eletroduto rigido de ago carbono, galvanizado eletroliticamente, rosquedvel - NBR 13057/93.

7.3 ELETROCALHA

As eletrocalhas e acessorios serdo confeccionados em chapa de aco SAE 1008/1010, tratadas
por processo de pré zincagem a fogo de acordo com a Norma NBR 7008, com camada de
revestimento de zinco de 18 micra, com espessura minima de chapa de acordo com as
dimensdes: Eletrocalha perfurada sem tampa chapa #18. A eletrocalha metalica de ago devera
possuir as dimensdes minimas de 50mm de largura e 75mm de altura interna e devera ser
fornecido em barras de 3000mm de acordo com a norma NBR 5590. Para terminagoes,
emendas, derivagdes, curvas horizontais ou verticais e acessorios de conexao deverao ser

empregadas pecas pré-fabricadas com as mesmas caracteristicas construtivas da eletrocalha.

Os perfis utilizados na construg¢ao das eletrocalhas deverdo ser livres de rebarbas nos furos e
arestas cortantes, no intuito de garantir a integridade da isolacao dos condutores e prote¢ao ao
instalador / usudrio. As eletrocalhas deverdo possuir resisténcia mecanica a carga distribuida

minima de 19kgf/m.
7.4 FIXACAO

Todos os elementos de fixacao (parafusos, porcas e arruelas) deverao ser em acabamento bi

cromatizados.

75 OCUPACAO DOS ELETRODUTOS

As dimensdes internas dos eletrodutos e de suas conexdes devem permitir que, apos
montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. Para

tanto, 40% no caso de trés ou mais condutores.
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8 ESPECIFICACOES GERAIS

Todos os servigos serdo executados em estrita concordancia com as normas aplicaveis,
utilizando ferramentas e métodos adequados, obedecendo as instalagdes do projeto e aos
itens abaixo:
e Todos os componentes do Cabeamento Estruturado devem ter plaquetas
identificadoras.
e Todas as caixas de ligacdo, eletrodutos e quadros serdo adequadamente nivelados
e fixados com bragadeiras para perfil, de modo a constituirem um sistema de boa
aparéncia e 6tima rigidez mecanica.
e Antes da enfiacdo, os eletrodutos, caixas de ligagdo e de passagem serdo
devidamente limpos.
e Sempre que possivel serao evitadas as emendas dos eletrodutos. Quando inevitaveis
estas serdo executadas através de conexdes apropriadas de modo a permitir

continuidade da superficie interna do eletroduto.

Nova Lima, 01 de setembro de 2021.

MOISES COELHO PERPETUO MOURA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA 161.742/D
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